Załącznik nr 1
	
	

	Szczegółowe założenia funkcjonalno-użytkowe i wymagania techniczne urządzeń dla zadania: Malowanie Auli Szkolnej.
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1 Podstawa opracowania założeń
1.1 Podstawa Prawna

Podstawę prawną stanowią:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006, nr 156, poz. 1118 tekst jedn. z późniejszymi zmianami.) 

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 245 pozycja 1782 z 28 grudnia 2006) 

· Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu Państwa – Dz.U. 2006, nr 120, poz. 831. 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego – Dz. U. 2004r., nr 202, poz. 2072. 

· Założenia 

1.2 Założenia wstępne

Przedsięwzięcie dotyczy malowania auli szkolnej – dawniej Sali balowej.
Efektem końcowym ma być odnowienie auli szkolnej, znajdującej się w budynku A, poprzez malowanie ścian oraz sufitu. 
1.3 Stan wyjściowy
Aula szkolna dawniej sala balowa o kształcie owalu. Ściany oraz sufit wielokrotnie malowane – kilka warstw farby. W dolnej części liczne uszkodzenia tynku wymagające odtworzenia. Sufit z licznymi widocznymi rysami. Na ścianach znajdują się płaskorzeźby.  
1.4 Założenia remontu
1.4.1 Założenia technologiczne:

Remont auli – malowanie musi być poprzedzone ściągnięciem starych warstw farb, a następnie uzupełnieniem tynków. Wykonawca jest też zobowiązany do ukrycia na powierzchniowych instalacji tele – elektrycznej. Należy przeprowadzić renowację (malowanie) lub przy braku możliwości wymianę stolarki  okiennej.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia, przed przygotowaniem oferty, obowiązkowej wizji lokalnej w celu ustalenia parametrów przestrzennych. Wizja lokalna ma posłużyć oferentowi do określenia niezbędnych potrzeb materiałowych i rozwiązań funkcjonalnych.
1.4.2 Wymogi konieczne 
· Wszystkie elementy przedsięwzięcia musza być uzgodnione zgodnie z obowiązującymi przepisami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. 

2 Organizacja prac
2.1 Wymagania ogólne
2.1.1 Harmonogram prac
· Wszystkie prace będą prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu z inwestorem.

· Dopuszcza się także prace w trackie pracy, funkcjonowania szkoły tj. w trakcie roku szkolnego podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych

· Część budynku, w którym będzie prowadzony remont zostanie na ten czas wyłączony z użytkowania.

· Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp części budynku, w którym będzie prowadzić prace.

2.1.2 Uzgodnienia dokumentacji
· Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić każdorazowo koncepcję rozwiązania z inwestorem.

· Wykonawca musi uzyskać akceptację zaproponowanego rozwiązania od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

· Wykonawca jest zobowiązany po uzyskaniu akceptacji Konserwatora Zabytków przygotować niezbędną dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia budowlanego.

3 Część informacyjna 

3.1 Bezpieczeństwo prac
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa w czasie robót w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

· przeprowadzi wszelkie prace związane z instalacją, podłączeniami zgodnie 
z obowiązującymi normami energetycznymi i prawem budowlanym.

· utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z realizacją przedsięwzięcia i zabezpieczy nienaruszalność ich mienia służącego do pracy.

3.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania zlecenia i wykończania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie kompleksu pałacowego oraz będzie unikać uszkodzeń wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

3.3 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

3.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

3.5 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca robót jest zobowiązany, w trakcie prowadzenia robót, do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego.
3.6 Wymagania dla urządzeń i materiałów

· Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urządzenia, tam gdzie jest to wymagane, muszą posiadać atest i świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce.

· Urządzenia powinny spełniać wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie emisyjności i odporności na narażenia elektromagnetyczne.

· Wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, sprawne, zgodne z parametrami zawartymi w opisie technicznym.

· Wszystkie urządzenia i materiały powinny być sprawdzone i przetestowane przez Wykonawcę.

· Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji katalogi i inną dokumentację techniczną wszystkich materiałów i urządzeń, które zamierza zainstalować lub wykorzystać w trakcie zleconych prac.

3.7 Kontrola jakości robót
Wszystkie materiały i prace wchodzące w zakres wykonywanych instalacji powinny być sprawdzone na zgodność z wymaganiami oraz certyfikatami CE.

3.8 Odbiór robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z przyjętymi założeniami i rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. Podstawą odbioru będzie dokumentacja powykonawcza określona w SIWZ  
4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia

4.1 Dokumentacja
Przed wykonaniem remontu należy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej opracować projekt wstępny zamierzenia obejmujący:

· Projekt budowlany.

· Projekt  budowy przyłączy zasilających i teletechnicznych (tam gdzie będą konieczne)

Dokumentację należy uzgodnić z Zamawiającym oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

4.2 Pozostałe informacje
1. Wszystkie prace winny być objęte minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji.

2. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru końcowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca powinien zapewnić usunięcie awarii 
i nieprawidłowości w jak najkrótszym czasie - nie dłuższym niż 30 dni od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość przekazywania informacji 
o awariach lub nieprawidłowościach telefonicznie, na piśmie, faksem. 
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